Ente Regulador do Consércio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

Praga Izidoro Binda, 138 — Vila Nova — Colatina — ES — CEP — 29707-120
CNPJ —14.934.498/0001-74
Tel: (27) 3722-0366

OFICIO N2 022/2019
Colatina, 08 de Julho de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor

Diretor Geral do SAAE — Ailton Jorge Trevisani

Servico Auténomo de Agua e Esgoto de S3o Domingos do Norte
S3o Domingos do Norte — Espirito Santo

O ER-CISABES, nos termos da Lei Federal 11.445/07 tem a competéncia de regular,
controlar e fiscalizar os servicos de saneamento basico de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario desse municipio. Assim sendo, foi realizada pelo ER-CISABES
acao de fiscalizagdo no sistema de abastecimento de agua e no sistema de
esgotamento sanitdrio, no municipio de Sdo Domingos do Norte no dia 29/05/2019.

Face aos fatos observados durante o ato de fiscalizagao, as informagdes fornecidas pela
SAAE de S3o Domingos do Norte e a legislacdo pertinente, encaminho em anexo o
Relatorio de Fiscalizagdo N°004/2019 e respectivo Termo de Notificagdo N°004/2019
com as constatagbes da ER-CISABES que apontam as ndo conformidades,
recomendacgdes e determinagdes identificadas.

Reitero que o prazo de defesa é de 60 dias, contados da data de recebimento deste
oficio.

Atencio ente
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Fabio Hell Andrade
Diretor Executivo
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Ana Carolina Jomazi Ragassi
Ente Regula‘dof\do’ CISABES
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Antonio E]:ancisco Arrigoni
Ente Regulador do CISABES
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Ente Regulador do Consércio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

| TERMO DE NOTIFICACAO
[

1- ORGAO FISCALIZADOR ][ 004/2019

Nome: [ Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

' S N\

: Endereco:

[ Praca Izidoro Binda, 138 — Vila Nova — Colatina — ES — CEP - 29707-120

2- AGENTE
¢
e N\ - .
Nome: { Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sdo Domingos do Norte
e = 4
Endereco: ( Av. Hondrio Fraga, n° 489 — Centro — CEP 29.745-000

£ R

3- FATOS APURADOS

~

No ato da fiscalizagao foram encontrados itens passiveis de melhorias. Os fatos apurados
pela equipe do ER-CISABES estdo detalhados no Anexo I.
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4- ACOES A SEREM REALIZADAS:

J

\.

(O SAAE terd o prazo de 60 dias contados da data do recebimento deste termo de
recomendacdo para apresentar sua defesa e um plano de trabalho para 12 (doze) més
para as acoes de melhorias, de acordo com a realidade financeira da autarquia.
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5- REPRESENTANTE DO CONSORCIO FISCALIZADOR:

%

[Nome; ][ Fabio Hell Andrade
Cargo: ](Diretor Executivo do Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico
[ . i Y x
Colatina(ES),08/07/2019 DN
Fabio Hell Andrade pos
Diretor Executivo o\ .
Assinatura e Carimbo

.
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CONSTATAGAO E NAO CONFORMIDADES ] [ N° 004/2019

~\

Diante das analises das informacdes levantadas nas instalacdes do SAAE de Sao
Domingos do Norte, no dia 29/05/2019, a equipe técnica do ER-CISABES aponta as
seguintes constatacdes:

- Captacao do Corrego do Café

NC 01 - Nao possui sinalizagao de risco de choque elétrico.

NC 02 - Nao ha bomba reserva.

NC 03 - Ha vazamento visivel na tubulagao do conjunto moto-bomba.

NC 04 - Nao ha extintor de incéndio em local de facil acesso na EEAB.

NC 05 - Nao ha sinalizagao de Risco de choque elétrico.

NC 06 - As paredes internas da EEAB do Cérrego do Café bem como a area do
entorno do patio necessita de limpeza tendo em vista a grande quantidade de teias

de aranha e excesso de vegetacao no local.

- EEAB do Rio Sao Domingos

NC 07 - Acesso ao local de captagao do Rio Sao Domingos necessita de
manutencgao de limpeza, tendo em vista o excesso de vegetacao presente no local.

NC 08 - A entrada da EEAB do Rio Sado Domingos nao possui identificagao.
NC 09 - Nao ha bomba reserva.
NC 10 - Ha vazamento visivel na tubulagao do conjunto moto-bomba.

NC 11 - Nao ha extintor de incéndio em local de facil acesso e tampouco
sinalizagao de risco de choque elétrico.

NC 12 - As paredes internas e externas da EEAB do Rio Sdao Domingos
necessitam de reparos tendo em vista a presenca de fissuras na estrutura.
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NC 13 - a area do entorno e no interno da EEAB do Rio Sao Domingos necessita
de manutencao de limpeza pelo excesso de vegetacao no local.

NC 14 — A EEAB do rio sdao domingos necessita de manutengcéo de limpeza
periédica e na estrutura da casa de bomba.

- Pogo artesiano

NC 15- Nao ha extintor de incéndio em local de facil acesso.

NC 16 — Nao ha sinalizacao de risco de choque elétrico.

- Estagdo de Tratamento de Agua de Sio Domingos do Norte

NC 17 — Nao ha guarda corpo de protecao em todo o sistema de ETA de Séao
Domingos do Norte, necessitando assim de readequagdes.

NC 18 - observamos que em alguns lugares do patio da ETA possuia
excesso de vegetacao e objetos indesejaveis, necessitando de limpeza.

NC 19 - As condigbes de conservacao e limpeza da estrutura dos tanques e
do dosador de sulfato, Cloro e do Fluor necessitando de manutencao, tendo
em vista excesso de produto exposto no chao.

NC 20 - Nao ha Sinalizagao de risco de choque elétrico no painel de controle
dos tanques na casa quimica da ETA.

NC 21 - A calha parshall, esta necessitando de manutencao de limpeza tendo
em vista a presenca de lodo e manutencdo na estrutura por apresentar
algumas fissuras.

NC 22 - Na ETA possui quatro unidade de floculagcdo que necessita de
manutenc¢ao de limpeza, tendo em vista a presenca de excesso de lodo
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NC 23 — Ha excesso de lodo nos decantadores que necessitam de manutengéo de
limpeza. Ha4 Necessidade também de manutengéo na estrutura dos decantadores,
tendo em vista a presenca de pequenas fissuras e de vegetagéo no local.

NC 24 - Os quatro filtros ha necessidade de manutencao nas tubulagdes que se
localizam no interior dos filtros os mesmos apresentam excesso de corrosao,
necessitando assim de readequacdes.

NC 25 - Na tubulagdo dos Filtros da ETA 1 ha vazamentos visiveis, necessitando
de Manutencgao.

NC 26 - Ha fiacdo exposta na ETA 2 sem protegdo e sinalizagdo de risco de
choque elétrico (Figura 48), que necessita de readequacgoes.

NC 27 - Na ETA 1 ha uma laje sem contra piso, necessitando de manutencéo.

NC 28 - A agua da lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores sao
langados no Rio Sao Domingos e no corrego Café, sem tratamento.

NC 29 - Nao ha identificagao no laboratério da ETA.

NC 30 - Os reagentes na ocasido observamos que alguns deles encontravam-se
sem o rotulo ou etiqueta como o Arsenito de Sédio, Orto-toluidina, Padrao de
Fluoreto, Spadns. Os mesmo necessitam de adequacdes de rotulo ou etiqueta
com as informagdes do reagente e com suas respectivas datas de validade.

NC 31 - Nao foi constatado nos colaboradores do SAAE o uso de crachas que os
identificam.

NC 32 - O telhado da area de apoio necessita de reparos, pois 0 mesmo esta
danificado.

NC 33 - O deposito dos produtos quimicos possui objetos indesejados,
necessitando de manutencao de limpeza.

NC 34 — O reservatério 1 necessita de manutencdo de limpeza e pintura do
reservatorio.

NC 35 - Reservatério 3 e 4 necessita de manutengao de limpeza e pintura.

G;V
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- EEAT Bairro Cristo Rei

NC 36 - ndo ha bomba reserva.

NC 37 - ha necessidade de manutengao nas paredes externas de pintura e
identificacao.

NC 38 - O local de acesso possui rampa que devera ser readequada com a
inclinagao padrao da NBR 9050/04.

NC 39 - Nao ha sinalizagao de risco de choque elétrico.

NC 40 — Nao ha extintor de incéndio no local.

- EEAT Bairro Cris

NC 41- Nao ha bomba reserva.

NC 42 - Ha necessidade de manutencao nas paredes internas e externas de
reboco, pintura e identificacao.

NC 43 - ha objetos indesejados, que necessitam de manutencgéo de limpeza.

NC 44 - O telhado da EEAT Cris necessita de reparos tendo em vista que as
telhas estao quebradas.

NC 45 - Nao ha sinalizagao de risco de choque elétrico.

NC 46 - Nao ha extintor de incéndio no local.

- EEAT Bairro Queiroz

NC 47 - Os reservatérios necessitam de identificacao.

C




Cisabes /

Ente Regulador do Consorcio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

TERMO DE NOTIFICACAO

™

3

ANEXO |

s

\,

CONSTATAGAO E NAO CONFORMIDADES ) [ N° 004/2019

N

NC 48 - Ha excesso de vegetacao ao entorno dos reservatorios.

- Sistema Comercial de Sao Domingos do Norte

NC 49 - Nao ha informativos para usuarios.

NC 50 - Nao ha assentos para usuarios em espera.

NC 51 - Nao ha disponiveis para consulta no escritério e nem no atendimento ao
publico do SAAE o Cdédigo de Defesa do Consumidor, a tabela de precgos, tarifas e

servigos do SAAE de Sao Domingos do Norte.

NC 52 - Falta no escritorio a disponibilizagéo para realizagcao de pds-atendimento
através de formulario, permitindo ao usuario expressar sua opinido sobre o servico

prestado.
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