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Consércio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo

Praca Izidoro Binda, 138 — Vila Nova — Colatina — ES — CEP — 29707-120
CNPJ —14.934.498/0001-74
Tel: (27) 3722-0366

OFICIO N2 023/2018
Colatina, 13 de Dezembro de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor

Diretor Geral do SAAE — Rubens José Dalfior

Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Governador Lindenberg
Governador Lindenberg — Espirito Santo

O ER-CISABES, nos termos da Lei Federal 11.445/07 tem a competéncia de regular,
controlar e fiscalizar os servicos de saneamento basico de abastecimento de 4gua e
esgotamento sanitario desse municipio. Assim sendo, foi realizada pelo ER-CISABES
acdo de fiscalizagdo no sistema de abastecimento de agua e no sistema de
esgotamento sanitario, no municipio de Governador Lindenberg dia 13/11/2018.

Face aos fatos observados durante o ato de fiscalizagdo, as informaces fornecidas pela
SAAE de Governador Lindenberg e a legislagio pertinente, encaminho em anexo o Relatério
de Fiscalizagdo N°002/2018 e respectivo Termo de Notificagdo N°002/2018 com as
constatacSes da ER-CISABES que apontam as ndo conformidades, recomendages e
determinagdes identificadas.

Reitero que o prazo de defesa é de 60 dias, contados da data de recebimento deste
oficio.
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Ana Caroling Tomhazi Ragassi

Ente Regulador H4 CISABES

Antonio Francigco Arrigoni
Ente Regulador do CISABES
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[ Nome: j LConsércio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo
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Nome; j Eervigo Auténomo de Agua e Esgoto de Governador Lindenberg

[jndereco: j Bua JoZo Cordeiro Freitas, n° 168 - Centro — CEP 29720-000
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No ato da fiscalizacdo foram encontrados itens passiveis de melhorias. Os fatos apurados
pela equipe do ER-CISABES est3o detalhados no Anexo |.
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EM REALIZADAS:
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O SAAE terd o prazo de 60 dias contados da data do recebimento deste termo de
recomendagdo para apresentar sua defesa e um plano de trabalho para 12 (doze) para
as acbes de melhorias, de acordo com a realidade financeira da autarquia.
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Diante das analises das informacdes levantadas nas instalagdes do SAAE de
Governador Lindenberg, no dia 13/11/2018, a equipe técnica do ER-CISABES aponta
as seguintes constatacdes:

- Sistema de Abastecimento de agua

C1 - EEAB da Sede nao possui sinalizagéo de risco de choque elétrico, bomba
reserva e extintor de incéndio.

C2 - Necessita de manutengéo de limpeza nas paredes da EEAB da sede.

C3 - Floculadores da ETA da sede necessita de limpeza e manutencéo para retirada
do lodo. '

C4 - Um Decantador apresenta fissura com vazamento.
C5 —- Nao ha guarda-corpo de prote¢éo nos decantadores.
C6 — Vazamento na tubulagéo dos filtros, necessitando de manutencao.

C7 — Na lavagem dos filtros e decantadores o lodo retirado & descartado
incorretamente.

C8 - Em toda a extensao da laje da ETA da Sede apresenta ferragem exposta.

C9 - Na ETA da sede nio ha equipamento disponivel para realizacéo dos ensaios
fisico-quimicos.

C10 - Na EEAT da ETA nao ha bomba reserva, sinalizagéo de risco de choque
elétrico e extintor de incéndio no local.

C11- Necessita de réparo na pintura na &rea interna da EEAT da ETA.

C12 - Reservatério 1 da ETA da Sede possui fissuras expostas com vazamento,
necessitando de manutencéo na estrutura.

C13 - Reservatoério 1 da ETA da Sede necessita de limpeza na pintura.

C14 - Reservatério 2 da ETA da Sede inicio de desgaste na estrutura de concreto com

exposi¢éo de ferro estrutural. X
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C15 - Escada de acesso ao Reservatério 2 da ETA da Sede sem guarda-corpo.
C16 - Reservatérios 3 e 4 da ETA da Sede néo estéo cercados.
C17 - Sem Sinalizagéo na area dos Reservatérios 3 e 4 da ETA Da Sede.

C18 - EEAT do Bairro Nova Brasilia, necessidade de manutenc¢éo na pintura nas
paredes externas e internas.

C19 - Excesso de vegetagdo na area do entorno da EEAT de Nova Brasilia.
C20 - Nao possui sinalizacéo risco de choque elétrico na EEAT de Nova Brasilia.
C21 - Nao ha extintor de incéndio na EEAT de Nova Brasilia.

C22- No reservatério da EEAT de Nova Brasilia necessita da instalagcéo, do portéo ja
existente no local.

C22 - EEAT do Bairro Morada do Sol néo ha existéncia de sinalizacéo de risco de
choque elétrico.

C23 - Extintor de incéndio necessita ser colocado em local adequado na EEAT do
Bairro Morada do Sol.

C23 - Necessidade de manutencéo de pintura nas paredes externas e internas da
EEAT do Bairro Morada do Sol.

C24 - Excesso de Vegetagéo no entorno da EEAT do Bairro Morada do Sol.

C25 - Néo ha sinalizagédo de risco de choque elétrico na EEAB do distrito de Moacyr
Avidos.

C26 - Auséncia de extintor de incéndio da EEAB de Moacyr Avidos.

C27 - Excesso de vegetacéo no entorno da EEAB de Moacyr Avidos.

C28 — ETA de Moacyr Avidos na casa quimica possui objetos indéseja’veis, nas

proximidades dos dosadores.
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C29 ~ Escada de acesso a casa quimica da ETA de Moacyr Avidos esta sem guarda-
corpo.

C30 —- Auséncia de Guarda-Corpo nos decantadores da ETA de Moacyr Avidos.
C31 - Auséncia de Guarda-Corpo nos filtros da ETA do Distritos de Moacyr Avidos.

C32 - Lodo retido nos decantadores e filtros s&o langados no rio sem tratamento na
ETA de Moacyr Avidos.

C33 — Na ETA de Moacyr Avidos tem vazamento na tubulacdo dos reservatérios.

C34 - Auséncia de escada ao reservatério de lavagem dos filtros da ETA de Moacyr
Avidos.

C35 - Reservatério de lavagem dos filtros necessita de manutencédo de pintura na
ETA de Moacyr Avidos.

C36 - Na ETA de Moacyr Avidos nao ha equipamento disponivel para realizagédo dos
ensaios fisico-quimicos. -

C37 - EEAT do Bairro Sao Francisco néo possui sinalizagédo de risco de choque
elétrico.

C38 - EEAT de Sao Francisco n&o possui extintor de incéndio.
C39 ~ Néo esta cercada a EEAT de Séo Francisco.
C40 - Excesso de vegetagéo presente no entorno da EEAT de Sao Francisco.

C41 - Reservatdrios desativados existentes necessitando de manutencéo na EEAT de
Séao Francisco.

C42 - EEAB de Novo Brasil ndo possui sinalizagéo de risco de choque elétrico.
C43 - Na EEAB de Novo Brasil ndo tem extintor de incéndio.
C44 - Excesso de vegetacdo na EEAB de Novo Brasil.

C45 — Presenca de tubulagéo indesejaveis na area externa da EEAB de Novo Brasil.
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C46 - Na casa quimica da ETA de Novo Brasil possui objetos indesejaveis.

C47 - A unidade de Floculagéo da ETA de Novo Brasil esta em condigdes
inadequadas, demandando manutencgéo.

C48 - Excesso de Lodo nos decantadores da ETA de Novo Brasil.

C49 - Auséncia de guarda-corpos de protegao nos decantadores da ETA de Novo
Brasil.

C50 - Vazamento na Tubulagao dos Filtros da ETA de Novo Brasil.
C51 - Auséncia de guarda-corpos de protecao nos Filtros da ETA de Novo Brasil.

C52 - A 4gua de lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores sio lancados
no Rio Paraiso, sem tratamento na ETA de Novo Brasil.

C53 - Na ETA de Novo Brasil ndo ha equipamento disponivel para realizagéo dos
ensaios fisico-quimicos.

C54 — No Laboratério da ETA de Novo Brasil nao possui extintor de incéndio.

C55 - Na casa quimica da ETA de Novo Brasil possui desgaste na estrutura de
concreto com exposicao de ferro estrutural.

C56 - Necessitando de manutencéo de pintura na Casa quimica da ETA de Novo
Brasil.

CS57 - Auséncia de guarda-corpo na Casa quimica da ETA de Novo Brasil.

C58 - Auséncia de sinalizag&o risco de choque elétrico na EEAT da ETA de Novo
Brasil.

C59 - Auséncia de extintor de incéndio na EEAT da ETA de Novo Brasil.

C60 - Reservatério 1 da ETA de Novo Brasil necessitando de manutengéo de pintura.

C61 - Reservatério 1 da ETA de Novo Brasil esta com vazamento visiveis.

C62 - Reservatério 2 e 3 da ETA de Novo Brasil esta com desgaste na estrutura de
concreto com exposicéo de ferro estrutural.
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C63 — Auséncia de guarda-corpo na escada de acesso ao Reservatoério 2 e 3 da ETA
de Novo Brasil.

C64 - Vegetacao presente nos Reservatério 2 e 3 da ETA de Novo Brasil.

C65 — Auséncia de guarda-corpo na escada de acesso ao Reservatorio 4 da ETA de
Novo Brasil.

- Sistema de esgoto sanitario

C66 - EEEB de Nova Brasilia ndo possui identificacdo.

C67 - Excesso de vegetagado na EEEB de Nova Brasilia.

C68 - Auséncia de sinalizagao de risco de choque elétrico na EEEB de Nova Brasilia.
C69 - EEEB do Centro ndo possui identificago.

C70 - Excesso de vegetacédo na EEEB do Centro.

C71 - Auséncia de sinalizagéo de risco de choque elétrico na EEEB do Centro.

C72 — Auséncia de extintor de incéndio na EEEB do Centro.

C73 - Banheiro da EEEB do Centro esta com condigdes precarias necessitando de
higienizagao.

C74 — ETE Centro n&o ha disponibilidade de agua potavel e material de higiene para
0S operarios. :

C75 - Necessitando de manutencéo e limpeza no leito de secagem da ETE do Centro.
C76 — Auséncia de extintor de incéndio na ETE do Centro.

C77 - Auséncia de sinalizagao de risco de choque elétrico na ETE do Centro.

C78 — Na ETE do Centro possui tubulagéo que apresentam excesso de corrosio.

C79 - Queimador de gas desativado na ETE do Centro.
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C80 - O sistema de tratamento secundario da ETE do Centro apresenta estrutura com
excesso de corrosao no interior.

C81 - Excesso de corroséo na passarela de acesso para manutencédo da ETE do
Centro.

C82 - Ponto de langamento final da ETE do Centro sem identificagao.
- Sistema Comercial
C83 — Auséncia de agua potavel disponivel para usuarios.

C84 — N&o ha para consulta no escritério do SAAE de Governador Lindenberg a
Portaria de Consolidagdo N° 005 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saude.

C85 — Nao ha disponivel a Tabela de Preco, Tarifas e Servigos no SAAE de
Governador Lindenberg. :

C86 — Auséncia do Cédigo de Defesa do Consumidor no Escritorio do SAAE de
Governador Lindenberg.

C87 — No escritério de atendimento do SAAE de Governador Lindenberg ndo ha
disponibilidade de pés-atendimento através de formulério.




